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Введение 
Совершенствование и разработка новых алго-
ритмов модуляции полупроводниковых преобра-
зователей являются одними из приоритетных на-
правлений исследований в области силовой преоб-
разовательной техники. Одна и та же топология 
построения силовой схемы преобразователя может 
применяться в разных областях и при отличаю-
щихся параметрах точек и способов подключения 
к нагрузке или питающей энергосистеме. Это при-
водит к тому, что использовать стандартные мето-
ды модуляции становится неэффективно, особенно 
в условиях ужесточения требований к электромаг-
нитной совместимости и действия программ по 
повышению энергетической эффективности объек-
тов промышленности и электроэнергетики [1, 2].  
Существует несколько методов модуляции и 
огромное количество вариантов реализации алго-
ритмов переключения полупроводниковых ключей 
преобразователя. При оптимальном выборе метода 
и правильной настройке алгоритма модуляции 
возможно добиться наилучших форм преобразо-
ванного тока и напряжения для питания нагрузки, 
что приведет к минимальному влиянию высших 
гармоник, снизит коммутационные потери и уро-
вень синфазного напряжения [3].  
В основном используются методы широтно-
импульсной модуляции (ШИМ), представленные на 
рис. 1: ШИМ на базе несущей частоты, пространст-
венно-векторная ШИМ (ПВШИМ) и ШИМ с уда-
лением выделенных гармоник (ШИМ с УВГ) [4]. 
Метод ШИМ на основе несущей частоты 
опорного сигнала является наиболее популярным 
для преобразователей в области малых мощностей. 
Алгоритмы модуляции данного метода обладают 
не самыми лучшими показателями качества пре-
образованной электроэнергии по сравнению с 
ШИМ с УВГ при аналогичных частотах переклю-
чения ключей и величине выходного напряжения 
преобразователя [5].  
Благодаря своей универсальности метод 
ПВШИМ применяется в большинстве серийно-
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ний полупроводниковых модулей преобразователя. Практическое использование предложенного гиб-
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ной электроэнергии. Наибольшую эффективность предложенный гибридный способ модуляции покажет
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Рис. 1. Методы широтно-импульсной модуляции 
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выпускаемых автономных инверторах напряжения 
на всём диапазоне возможных мощностей, где в 
качестве нагрузки используется двигатель пере-
менного тока. К основному недостатку ПВШИМ 
можно отнести нецелесообразно высокую частоту 
переключения в статическом режиме работы, ко-
гда не требуется изменять частоту и величину вы-
ходного тока / напряжения преобразователя [6].  
ШИМ с УВГ применяется для преобразовате-
лей в области больших мощностей, так как позво-
ляет корректировать гармонический состав преоб-
разуемых тока и напряжения. Данный метод пока-
зал свою практическую применимость для актив-
ных выпрямителей в сочетании с многопульсными 
схемами преобразования, где большую часть вре-
мени остаются неизменными амплитуда и частота 
вектора выходного напряжения. Главной трудно-
стью при создании метода ШИМ с УВГ является 
необходимость вычисления углов коммутации 
ключей путём решения системы нелинейных урав-
нений. Однако при правильном выборе начальных 
приближений подходящие определённым услови-
ям решения вычисляются алгоритмами итерации, 
как например, методом Ньютона – Рафсона [7–10].  
 
Постановка проблемы 
Величина динамических потерь, которая за-
висит от частоты коммутации ключей, остаётся 
основным показателем, снижающим КПД преоб-
разователя. Уменьшение количества коммутаций в 
силовой цепи преобразователя приведёт к увели-
чению мощности, надёжности и эффективности, 
но может оказать существенное влияние на спект-
ры преобразованных тока и напряжения. Добиться 
максимального КПД преобразователя при исполь-
зовании одного метода модуляции на всем диапа-
зоне частот и значений выходных напряжения и 
тока с сохранением требуемых показателей каче-
ства достаточно сложно. Для решения поставлен-
ной проблемы в статье предлагается гибридный 
алгоритм модуляции, позволяющий осуществить 
переход от ПВШИМ к алгоритму ШИМ с УВГ, 
когда наблюдается постоянство величины и час-




ПВШИМ формирует выходное трёхфазное 
напряжение с помощью определенной последова-
тельности включения базовых состояний силовой 
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где зU  – вектор выходного напряжения; xU , yU , 
zU  – вершины базовых пространственных векто-
ров; TS – период квантования; T1, T2 и T3 – времен-
ные интервалы длительности базовых состояний.  
Количество базовых состояний зависит от то-
пологии преобразователя, а их последовательность 
выбирается по заданным алгоритмам, учитывая 
требования и характеристики нагрузки. Поддер-
жание вольт-секундного баланса является ключе-
вым требованием на всем диапазоне значений ам-
плитуды и частоты выходного напряжения преоб-
разователя, обеспечивая высокое быстродействие 
и стабильную работу в условиях резко-переменного 
задающего воздействия. Однако при ПВШИМ не 
контролируются спектры выходных токов и на-
пряжений и возникает избыточность переключе-
ний ключей, приводящая к излишним потерям [11].  
 
ШИМ c удалением выделенных гармоник 
ШИМ с УВГ формирует выходное трёхфазное 
напряжение с удалением из общего спектра опре-
деленных гармоник посредством включения базо-
вых состояний силовой схемы преобразователя 
при точно заданных углах включения относитель-
но длительности периода. В качестве примера на 
рис. 2 представлено типовое выходное напряжение 
преобразователя при методе ШИМ с УВГ с чет-
вертьволновой симметрией [12]. 
Расчет углов включения α выполняется с по-
мощью различных математических алгоритмов 







Рис. 2. Выходное напряжение преобразователя при ШИМ с УВГ 
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решений нелинейных систем уравнений при из-
вестных, подлежащих удалению гармониках.  
ШИМ с УВГ может значительно улучшить 
электромагнитную совместимость и снизить ком-
мутационные потери преобразователя, но обеспе-
чить стабильную работу в условиях резко-пере-
менного задающего воздействия на всем диапазо-
не частот и амплитуд выходного напряжения не 
представляется возможным [13–15].  
 
Синтез гибридного алгоритма 
Таким образом, для целого ряда промышлен-
ных электроприводов целесообразно использовать 
ПВШИМ в динамических режимах работы, а 
ШИМ с УВГ в статических режимах при опреде-
ленных амплитудах и частотах выходного напря-
жения преобразователя. Наибольшую эффектив-
ность предложенный гибридный способ модуля-
ции покажет в области больших мощностей, где в 
основном применяются трёхуровневые преобразо-
ватели. Фазная стойка и выходное напряжение 
такого преобразователя показаны на рис. 3, где [P], 
[O], [N] – базовые состояния силовой схемы пре-
образователя; VT1–4 – полупроводниковые ключи; 
VD1–4 – обратные диоды; VDс1–2 – нулевые диоды; 
ua – фазное напряжение; udc – напряжение звена 
постоянного тока.  
К гибридному алгоритму модуляции были 
сформулированы основные требования, при вы-
полнении которых будет обеспечиваться стабиль-
ная и автономная работа: 
1. Амплитуда, частота и угол пространст-
венного вектора напряжения не изменяются при 
смене алгоритмов; 
2. Смена алгоритмов возможна в двух слу-
чаях: 1) без изменения состояний проводимости во 
всех фазах преобразователя; 2) при изменении 
только в одной фазе; 
3. Смена алгоритмов осуществляется на гра-
ницах полупериодов модуляции ПВШИМ. 
Для трехуровневого преобразователя были 
классифицированы все возможные моменты пере-
хода между методами ПВШИМ и ШИМ с УВГ на 
четыре основные варианта. 
Вариант 1. Без изменения состояний прово-
димости. 
При первом варианте ни в одной фазе не ме-
няются состояния полупроводниковых ключей в 
момент времени переключения tпер, как показано 
на рис. 4. В этом случае процесс перехода будет 
осуществлен максимально эффективно. Вариант 1 
удовлетворяет требованиям к гибридному алго-
ритму модуляции. 
Вариант 2. Изменяется одно состояние про-
водимости. 
При втором варианте перехода в одной фазе 
меняется состояние проводимости в момент пере-
ключения tпер, как показано на рис. 5. В этом слу-
чае процесс перехода также будет осуществлен 
максимально эффективно. Вариант 2 удовлетворяет 
требованиям к гибридному алгоритму модуляции. 
Вариант 3. Изменяются два состояния про-
водимости. 
При третьем варианте перехода в двух фазах 
меняются состояния проводимости в момент пере-
ключения tпер, как показано на рис. 6. Вариант 3 не 
удовлетворяет требованиям к гибридному алго-
ритму модуляции. 
Для уменьшения числа переключений до од-
ного следует дождаться следующего полупериода 
квантования, на котором вновь выполнить проверку 
на возможность перехода. Как показано на рис. 7, 
на следующем полупериоде ПВШИМ вариант 3 с 
двумя переключениями состояний становится вари-
антом 2 с одним переключением, удовлетворяющим 
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Рис. 3. Фазная стойка (а) и выходное напряжение преобразователя (б) 
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Рис. 6. Переход от ШИМ с УВГ к ПВШИМ при Варианте 3 
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Вариант 4. Изменяются три состояния про-
водимости. 
При четвертом варианте перехода все три фа-
зы меняют состояния проводимости в момент пе-
реключения tпер, как показано на рис. 8. Вариант 4 
не удовлетворяет требованиям к гибридному алго-
ритму модуляции. 
Как и в предыдущем случае, следует дождать-
ся следующего полупериода квантования, на кото-
ром вновь выполнить проверку на возможность 
перехода. Все вышеизложенные варианты спра-
ведливы для перехода от ПВШИМ к ШИМ с УВГ 
и обратно. Функциональная схема гибридного ал-
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Рис. 9. Функциональная схема гибридного алгоритма ШИМ 
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Блок определения момента перехода на функ-
циональной схеме представлен как «векторный 
детектор» (рис. 10), осуществляющий слежение 
за состояниями проводимости [P], [O] и [N] у 
ПВШИМ и ШИМ с УВГ, а в момент появления 
разрешающего сигнала осуществляет смену алго-




Результаты моделирования представлены на 
рис. 11. Сигнал на переход от ПВШИМ к ШИМ  
с УВГ поступает в момент времени t = 0,349 с, где 
можно видеть, что последним состоянием ПВШИМ 
является [OON], а алгоритм ШИМ с УВГ имеет 
состояния [PPO]. Данный случай соответствует 
Варианту 4 и не обеспечивает переход между ал-
горитмами без дополнительных переключений. 
Переход становится возможным на следующем 
полуинтервале периода квантования ПВШИМ.  
В момент времени t = 0,35 с последним состояни-
ем ПВШИМ является [OON], что соответствует 
Варианту 1 и смена алгоритмов выполняется.  
 
Заключение 
В работе предложен гибридный алгоритм мо-
дуляции, который позволит снизить потери, воз-
никающие при переключении вентилей при 
ПВШИМ за счет снижения числа этих переключе-
ний при ШИМ с УВГ. Были рассмотрены вариан-
ты перехода для трёхуровневого преобразователя 
и сформулированы требования для реализации 
гибридного алгоритма модуляции. Результаты мо-
делирования демонстрируют выполнение требова-
ний к минимизации числа переключений полупро-


























































1 – если вариант 1,2











































Рис. 10. Функциональная схема векторного детектора 
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ское использование предложенного гибридного 
алгоритма модуляции позволит повысить КПД и 
улучшить показатели качества преобразованной 
электроэнергии. Наибольшую эффективность 
предложенный гибридный способ модуляции по-
кажет в области больших мощностей, где приме-
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HYBRID MODULATION BASED ON SHEPWM AND SVPWM  
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A hybrid modulation algorithm based on the space-vector PWM and selective harmonic elimination PWM 
is proposed in the article. This algorithm will reduce the losses in the power converter that occur at space-vector 
PWM switching by reducing the number of these switching at selective harmonic elimination PWM. The main 
requirements for the hybrid algorithm were formulated. The paper was focused on the consideration of possible 
variants of changing the algorithms of the space-vector PWM and selective harmonic elimination PWM depen-
ding on the states of the semiconductor switches in the power converter circuit. Four possible variants were 
identified for a three-level converter, two of which satisfy the requirements of the hybrid algorithm. The results 
of simulation in the Matlab/Simulink program show minimization in the number of switching semiconductor 
modules of the power converter. The practical use of the proposed hybrid modulation algorithm has able to in-
crease the efficiency and improve the quality of converted energy. The proposed hybrid method of modulation 
will be most effective in the high power application, where medium voltage three-level converters are used. 
Keywords: power electronics, pulse-width modulation, power converters, hybrid modulation, selective har-
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